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Agrement ministeriel
Direction Générale de la Santé

laboratoire vétérinaire départemental de la haute-savoie
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LIDAL - GIE MAIRIE DE LA VERNAZ

! _22. Rue du Pré-Fornet Chef-lieu
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VeF-74602 SEYNOD CEDEX = = savole

’ Téléphone :0450458256 Consell Général 74200 LAVERNAZ

" Télécopie :04 5045 6331
E-mail : lidal@lidal74.fr Seynod, le 24 juillet 2012
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“(a reproduction de ce rapport dianalyse nest autorisée que sous sa fome Intéqrale. Ce rapport d'analyse ne Concems que les objets soumis & fessai et comporie 1 page.
»L‘accréditation de la Section Laboratoires du COFRAGC atteste dela compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par Yaccréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne

couvre ni les critéres, ni ia conclusion, niles commentaires éventuels.”

Date et heure de prélévement : 17/07/2012 a 10:30 Commune/Syndicat : LA VERNAZ

Date et heure de réception . 17/07/2012 2 14:45 Nom installation . RESERVOIR DU CHEF-LIEU

Date début analyse : 17/07/2012 Code et Nom PSV 0000004551 RESERVOIR DU CHEF-LIEU
Prélevé par : ARS MrF. COCHIN Localisation exacte : ARRIVEE RESERVOIR

Meteo 1 SEC Type d'eau . EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'AP. Type d'analyse s P1

Type visite . AVANT DISTRIBUTION, ANALYSE B3+C2 Type traitement

RESURTATSIDES ESSA

SESITATS AMUNILES! CIMITESIEE REGERE METHODES

BNAIYSES
QUARLIE DEGAUAL

e BA

Murede ertain Température de l'eau <=25
i Chlore libre
i Chlore total mall
Organoleptique Couleur (Examen visuel) Acceptable QUALITATIF
Odeur (Examen offactif) Acceptable QUALITATIF
Saveur Acceptable QUALITATIF
Aspect (Examen visuel) Acceptable QUALITATIF
Bactériologique X Coliformes totaux 2 UFC/100 ml 0 NF EN 1SO 9308-1
X Escherichia coll 0 UFC/100ml 0 NF EN 1SO 9308-1
X Entérocogques 0 UFC/100 ml 0 NF EN 1SO 7899-2
X Micro-organismes revivifiables & 22°C aprés 68h 30 UFC/mi NF EN 1SO 6222
X Micro-organismes revivifiables 2 36°C aprés 44h 33 UFC/ml NF EN ISO 6222
Physico-chimique X pH 7.85 Unité pH 6.5<=n<=9 NF T 90-008
Température de mesure du pH 24 *C NF T 90-008
X Conductivité  25°C 282 pSicm 200<=n<=1100  NFEN 27888
X Turbidité 0.22 NFU 2 NF EN 1SO 7027
k-r( X Titre Hydrotimétrique total (TH) 14.5 °F NF T 90-003
;“ X Titre Alcalimétrique Complet (TAC) 13.2 ) NF EN IS0 9963-1
g X Ammonium (NH4) <0.03 mg NHAL 01 NF T 90-015-2
1 X Nitrates (NO3) 4.0 mall 50 NF EN 1SO 10304-1
(oF X Nitrites (NO2) <0.03 ma/L. NO2 0.5 NF EN 26777
X Sulfates (SO4) 8.3 mg/L 250 NF EN ISO 10304-1
X Chlorures (Cl) 0.79 malL 250 NF EN 1SO 10304-1
X Carbone organique total (COT) 0.90 mg/L C 2 NF EN 1484

CONCLUSION : RESPECT des limites de qualité pour les paramétres analysés(Code de la Santé Publique).
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